Mi​nis​tru ka​bi​ne​ta no​tei​ku​mi Nr.235

Rīgā 2003.ga​da 29.aprīlī
(prot. Nr.23, 71.§) 

Dze​ramā ūdens ob​ligātās ne​kaitīgu​ma 

un kva​litātes prasības, mo​ni​to​rin​ga 

un kon​tro​les kārtība 

Iz​do​ti sa​skaņā ar Pārti​kas ap​ri​tes 

uz​raudzības li​ku​ma 4.pan​ta ot​ro 

un ceturto daļu un 19.pan​ta pie​kto daļu
I. Vispārīgie jautāju​mi

1. No​tei​ku​mi no​sa​ka ob​ligātās ne​kaitīgu​ma un kva​litātes prasības dze​ra​ma​jam ūde​nim, kārtību, kādā novērtēja​ma dze​ramā ūdens at​bilstība šo no​tei​ku​mu prasībām, kā arī dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​ga un kon​tro​les kārtību. 

2. No​tei​ku​mi at​tie​cas uz vir​sze​mes un pa​ze​mes ūde​ni, kurš ne​ap​strādātā veidā vai pēc spe​ciālas sa​ga​ta​vošanas pa​redzēts patēriņam cilvēku uz​turā, uz​tu​ra pa​ga​ta​vošanai, iz​man​tošanai mājsaim​niecībā, tirdz​niecībai, kā arī iz​man​tošanai pārti​kas ražošanā (ap​strādē, pārstrādē, kon​servēšanā), ne​at​karīgi no piegādes vei​da (pa ūden​sva​du, cis​ternās vai fasējumā) (turpmāk — dze​ra​mais ūdens). 

3. Dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​gu īste​no, re​gulāri la​bo​ra​to​ris​ki pārbau​dot dze​ra​mo ūde​ni, lai iegūtu in​formāci​ju par tā at​bilstību vai ne​at​bilstību šo no​tei​ku​mu ne​kaitīgu​ma un kva​litātes prasībām, kā arī par pārmaiņām dze​ra​majā ūdenī. Sa​skaņā ar šo no​tei​ku​mu 23.pun​ktu veic kārtējo mo​ni​to​rin​gu un au​dit​mo​ni​to​rin​gu. Pa ūden​sva​du ie​dzīvotājiem piegādātā dze​ramā ūdens kārtējo mo​ni​to​rin​gu veic ūden​sa​pgādes uzņēmums (turpmāk — ūdens piegādātājs), bet au​dit​mo​ni​to​rin​gu — valsts aģentūra “Sa​biedrības ve​selības aģentūra” (turpmāk — aģentūra). Pārti​kas uzņēmu​mos, izņemot ūdens piegādātājus, gan kārtējo mo​ni​to​rin​gu, gan au​dit​mo​ni​to​rin​gu or​ga​nizē uzņēmu​ma īpašnieks vai vadītājs (turpmāk — uzņēmējs). 

4. Šo no​tei​ku​mu 3.punktā minētais uzņēmēja pienākums or​ga​nizēt kārtējo mo​ni​to​rin​gu un au​dit​mo​ni​to​rin​gu ne​at​tie​cas uz pārti​kas tirdz​niecības uzņēmu​miem. 

5. No​tei​ku​mi ne​at​tie​cas uz dabīga​jiem mi​nerālūdeņiem un ārstnie​ciskajiem mi​nerālūdeņiem, ko par tādiem at​zi​nušas piln​va​ro​tas kom​pe​ten​tas in​stitūci​jas nor​matīva​jos ak​tos no​teik​tajā kārtībā.

6. Dze​ramā ūdens kva​litātes un ne​kaitīgu​ma prasības ne​at​tie​cas uz dze​ra​mo ūde​ni, ko iegūst no at​se​višķām ie​gu​ves vai piegādes vietām, ku​ras iz​man​to mazāk par 50 per​sonām, un ku​ra piegādes ap​joms nepārsniedz 10 m3 dien​naktī.

7. Dze​ramā ūdens kva​litātes un ne​kaitīgu​ma prasības ir ob​ligāti piemēro​ja​mas dze​ra​ma​jam ūde​nim, ko iegūst no šo no​tei​ku​mu 6.punktā minētajām ie​gu​ves vai piegādes vietām, ja dze​ra​mo ūde​ni rea​lizē tirdz​niecībā vai citādi iz​man​to ko​mer​cdarbībai vai pub​liskām va​jadzībām.

8. Dze​ramā ūdens kva​litātes un ne​kaitīgu​ma prasības ne​piemēro no ie​gu​ves vai piegādes vietām iegūta​jam dze​ra​ma​jam ūde​nim, ku​ru iz​man​to tā, ka tas ne tieši, ne ne​tieši ne​ra​da drau​dus patērētāju ve​selībai, un par to ir saņemts aģentūras at​zi​nums.

9. Dze​ramā ūdens piegādātājs ir at​bildīgs par ie​dzīvotāju at​bil​stošu un precīzu in​formēšanu par viņiem piegādātā dze​ramā ūdens kva​litāti un ne​kaitīgu​mu, par ko​rektīviem pasāku​miem, ko piegādātājs ir vei​cis dze​ramā ūdens kva​litātes un ne​kaitīgu​ma no​drošināšanai, kā arī par ie​spēja​mo ko​rektīvo rīcību, kas jāveic pašiem ie​dzīvotājiem. Uzņēmējs vai ūdens piegādātājs var ne​in​formēt patērētāju par dze​ramā ūdens ne​at​bilstību kva​litātes un ne​kaitīgu​ma prasībām, ja kon​tro​les in​stitūci​jas vai aģentūra šo ne​at​bilstību ir at​zi​nušas par niecīgu un patērētāja ve​selībai ne​kaitīgu.

10. Aģentūra sa​ga​ta​vo in​for​matīvos ma​te​riālus, lai in​formētu sa​biedrību par dze​ramā ūdens ne​kaitīgu​mu un kva​litāti, pasāku​miem piesārņoju​ma gadīju​mos, kā arī kon​sultē patērētājus, uzņēmējus, ūdens piegādātājus un ūden​sva​da īpašnie​kus par ie​spēja​mo ko​rektīvo rīcību dze​ramā ūdens kva​litātes uz​la​bošanai vai pasāku​miem, kas vei​ca​mi, lai novērstu dze​ramā ūdens ne​at​bilstību šo no​tei​ku​mu prasībām.

11. Jeb​ku​ra rīcība vai pasāku​mi, ku​rus veic, lai no​drošinātu šo no​tei​ku​mu ievērošanu, ne​drīkst pa​ze​mināt dze​ramā ūdens kva​litāti vai pa​lie​lināt piesārņoju​mu dze​ramā ūdens ņemšanas vietās.

II. Ob​ligātās ne​kaitīgu​ma un kva​litātes prasības 

dze​ra​ma​jam ūde​nim un kārtība, kādā novērtēja​ma 

dze​ramā ūdens at​bilstība no​teik​tajām prasībām

12. Dze​ra​mais ūdens ne​drīkst sa​turēt mik​roor​ga​nis​mus, pa​razītus un vie​las tādā dau​dzumā (skaitā vai kon​centrācijā), kas ra​da drau​dus patērētāju ve​selībai. Dze​ramā ūdens ob​ligātās ne​kaitīgu​ma un kva​litātes prasības no​teik​tas šo no​tei​ku​mu 1.pie​li​ku​ma 1. un 2.punktā.

13. Ne​fasētam dze​ra​ma​jam ūde​nim šo no​tei​ku​mu 1.pie​li​kumā no​teik​tajām prasībām jāat​bilst šādās vietās:

13.1. vietā, kur dze​ra​mais ūdens iz​plūst no krāna, ja dze​ra​mo ūde​ni cilvēku patēriņam piegādā pa ūden​sva​du;

13.2. vietā, kur dze​ra​mais ūdens iz​plūst no cis​ter​nas, ja dze​ra​mo ūde​ni piegādā cis​ternā; 

13.3. vietā uzņēmumā, kur dze​ra​mo ūde​ni ie​pil​da pu​delēs vai ci​tos trau​kos, ja dze​ra​mais ūdens tiek fasēts pu​delēs vai ci​tos trau​kos; 

13.4. vietā uzņēmumā, kur dze​ra​mais ūdens tiek iz​man​tots, ja dze​ra​mo ūde​ni iz​man​to pārti​kas ražošanas uzņēmumā.

14. Ja, no​sa​kot dze​ramā ūdens mik​ro​bio​loģis​kos rādītājus (1.pie​li​kums), ūdens pa​raugā at​rod Es​che​ric​hia co​li, en​te​ro​ko​kus vai ko​li​for​mas baktēri​jas, dze​ramā ūdens piegādātājs vai, vei​cot epi​de​mio​loģis​ko uz​raudzību, — aģentūra dze​ra​mo ūde​ni ne​kavējo​ties pārbau​da atkārto​ti. Ja atkārto​ti pārbaudītajā ūdens pa​raugā kopējais ko​li​for​mu skaits ir lielāks par 2/100 ml, at​ras​ta Es​che​ric​hia co​li vai en​te​ro​ko​ki, ūdenī no​sa​ka pa​togēnās en​te​ro​baktēri​jas. 

15. Ja ir pa​ma​to​tas aiz​do​mas par šajos no​tei​ku​mos ne​minētu pa​togēno mik​roor​ga​nis​mu un tok​sis​ko vie​lu ie​spēja​mo klātbūtni dze​ra​majā ūdenī tādos daudz​umos (skaitā vai kon​centrācijā), kas ra​da drau​dus patērētāju ve​selībai, dze​ramā ūdens piegādātājs ne​kavējo​ties in​formē Valsts sa​nitāro in​spek​ci​ju, kā arī no​drošina dze​ramā ūdens pārbau​di un veic ko​rektīvus pasāku​mus (piemēram, ar at​tiecīgiem ap​strādes paņēmie​niem), lai no​drošinātu dze​ramā ūdens ne​kaitīgu​mu. Veik​tie pasāku​mi ne​drīkst pas​lik​tināt dze​ramā ūdens kva​litāti.

16. Ūden​sa​pgādes sistēmām jāat​bilst nor​matīva​jiem ak​tiem par būvnor​matīviem no​teik​tajām prasībām. Ūden​sa​pgādes iekārtu re​monts vai maiņa ne​drīkst pas​lik​tināt dze​ramā ūdens kva​litāti vai radīt drau​dus patērētāju ve​selībai, un dze​ra​ma​jam ūde​nim jāat​bilst šajos no​tei​ku​mos no​teik​tajām prasībām. 

17. Ja kon​statē, ka ūden​sa​pgādes sistēmas dēļ dze​ra​mais ūdens ne​at​bilst šajos no​tei​ku​mos no​teik​tajām prasībām, ūdens piegādātājs vai ūden​sva​da īpašnieks veic ko​rektīvus pasāku​mus, lai novērstu dze​ramā ūdens ne​at​bilstību šo no​tei​ku​mu 1.pie​li​kumā no​teik​tajām prasībām un novērstu drau​dus patērētāju ve​selībai. 

18. Ja tiek de​zin​ficēta ūdens piegādes sistēma, ūdens piegādātājs kon​trolē šo no​tei​ku​mu 1.pie​li​ku​ma 3.3. un 3.5.ap​akšpunktā no​teik​tos rādītājus, de​zin​fek​ci​jas efek​ti​vitāti, de​zin​fek​cijā lie​to​to ķīmis​ko reaģen​tu at​lie​ku klātbūtni, sa​skaņojot ar aģentūru konkrēto iz​meklēju​mu prog​ram​mu.

19. Ja dze​ra​mais ūdens at​tiecīgajā ģeogrāfis​kajā te​ri​to​rijā ne​at​bilst šo no​tei​ku​mu prasībām, bet ne​ra​da drau​dus patērētāju ve​selībai un ja minēto ne​at​bilstību ne​var novērst 30 die​nu laikā, un citā veidā nav ie​spējams no​drošināt dze​ramā ūdens piegādi, Mi​nis​tru ka​bi​ne​ts pēc Ve​selības mi​nis​tri​jas ie​tei​ku​ma ar rīko​ju​mu var no​teikt ūde​nim pa​ze​minātas ne​kaitīgu​ma vai kva​litātes prasības (turpmāk — īpašas nor​mas) uz lai​ku, kas nepārsniedz trīs ga​dus. Ja ne​pie​ciešams, īpašo nor​mu piemērošanu var pa​ga​rināt uz trim ga​diem. Izņēmu​ma gadīju​mos īpašo nor​mu piemērošanu var pa​ga​rināt atkārto​ti vēl uz trim ga​diem. Ie​snie​gu​mu par īpašo nor​mu no​teikšanu uzņēmējs, ūdens piegādātājs, pašvaldība vai cits pie​teicējs ie​sniedz Ve​selības mi​nis​trijā vai Lat​vi​jas Pārti​kas centrā. Lat​vi​jas Pārti​kas centrs un aģentūra iz​ska​ta ie​snie​gu​mu un sniedz at​zi​nu​mu. Ja tiek no​teik​tas īpašas nor​mas, kon​tro​les in​stitūci​jas un aģentūra var pa​lie​lināt kon​tro​les un mo​ni​to​rin​ga veikšanas biežumu.

20. Pie​teicējs, ie​snie​dzot ie​snie​gu​mu par īpašu nor​mu no​teikšanu dze​ra​ma​jam ūde​nim, sniedz šādu in​formāci​ju:

20.1. īpašu nor​mu no​teikšanas pa​ma​to​ju​mu; 

20.2. mo​ni​to​rin​ga un kon​tro​les re​zultātus par rādītājiem, ku​riem pa​redzēts piemērot īpašas nor​mas, un priekšli​ku​mus par mak​simāli pieļaujamajām īpašajām normām pa​re​dza​majā laik​posmā;

20.3. par te​ri​to​ri​ju, kurā piemēro​ja​mas īpašas nor​mas, un ie​dzīvotāju skai​tu šajā te​ri​to​rijā; 

20.4. par piegādātā dze​ramā ūdens dau​dzumu dien​naktī; 

20.5. par īpašu nor​mu no​teikšanas ie​spēja​mo ie​tek​mi uz pārti​kas ražošanu;

20.6. ko​rektīvās rīcības plāna kop​sa​vil​ku​mu;

20.7. par laik​pos​mu, kurā ne​pie​ciešams piemērot īpašas nor​mas. 

21. Īpašas nor​mas ne​no​sa​ka fasētam dze​ra​ma​jam ūde​nim.

22. Ja sa​skaņā ar šo no​tei​ku​mu 19.pun​ktu dze​ra​ma​jam ūde​nim no​teik​tas īpašas nor​mas, pie​teicējs no​drošina patērētājus ar at​bil​stošu un precīzu in​formāci​ju par dze​ramā ūdens kva​litāti un ne​kaitīgu​mu, in​formācijā ie​tve​rot brīdināju​mus no​teiktām ie​dzīvotāju grupām, ja šīs īpašās nor​mas tām var radīt ve​selības traucēju​mus. 

III. Dze​ramā ūdens mo​ni​to​rings un kon​tro​le

23. Dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​ga vei​di:

23.1. kārtējais mo​ni​to​rings (re​gulāras pārbau​des), lai iegūtu in​formāci​ju par dze​ramā ūdens mik​ro​bio​loģis​ka​jiem, or​ga​no​lep​tis​ka​jiem un fi​zikāli ķīmis​ka​jiem rādītājiem at​bil​stoši šo no​tei​ku​mu 2.pie​li​ku​mam, kā arī lai iegūtu in​formāci​ju par dze​ramā ūdens ap​strādes efek​ti​vitāti;

23.2. au​dit​mo​ni​to​rings (au​di​ta pārbau​des), lai no​teik​tu, vai dze​ra​mais ūdens at​bilst vi​siem šajos no​tei​ku​mos no​teik​ta​jiem kva​litātes un ne​kaitīgu​ma rādītājiem. Vei​cot au​dit​mo​ni​to​rin​gu, dze​ra​ma​jam ūde​nim no​sa​ka vi​sus rādītājus, izņemot gadīju​mu, ja ūdens piegādātājs vai uzņēmējs pierāda vai ja aģentūrai ir pie​tie​ka​ma in​formāci​ja, ka konkrētā ūdens pa​rau​gu ņemšanas vietā nav ie​spēja​ma tāda vie​las kon​centrāci​ja, kas varētu pārsniegt at​tiecīgā rādītāja mak​simāli pieļaujamo nor​mu. Tad šo rādītāju au​di​tor​mo​ni​to​ringā var ne​no​teikt. Izņēmums ne​at​tie​cas uz radio​ak​ti​vitātes no​teikšanu.

24. Dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​gu ūden​svadā veic, ņemot pa​rau​gu telpā vai ie​stādē no krāna tajā vietā, kur dze​ra​mo ūde​ni lie​to patērētājs.

25. Uzņēmējs or​ga​nizē dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​ga (gan kārtējā, gan au​dit​mo​ni​to​rin​ga) veikšanu savā uzņēmumā, ņemot ūdens pa​rau​gus:

25.1. vietā no krāna, kur dze​ra​mais ūdens tiek iz​man​tots pārti​kas ražošanai;

25.2. vietā no krāna, kur dze​ra​mo ūde​ni ie​pil​da pu​delēs vai ci​tos trau​kos, ja dze​ra​mais ūdens tiek fasēts;

25.3. vietā, kur dze​ra​mais ūdens iz​plūst no cis​ter​nas, ja ūdens ilg​stoši vai īsu laik​pos​mu tiek piegādāts cis​ternā.

26. Šo no​tei​ku​mu 24.punktā minētajā gadījumā kārtējo mo​ni​to​rin​gu fi​nansē ūdens piegādātājs, bet au​dit​mo​ni​to​rin​gu fi​nansē no valsts budžeta līdzekļiem. Šo no​tei​ku​mu 25.punktā minēta​jos gadīju​mos mo​ni​to​rin​gu fi​nansē uzņēmējs.

27. Dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​ga prog​ram​mu iz​strādā (ja ne​pie​ciešams, to pa​pil​di​na vai iz​slēdz kādu rādītāju no tās) un pēc valsts budžeta li​ku​ma kārtējam ga​dam pieņemšanas ap​stip​ri​na aģentūra, sa​skaņojot ar Ve​selības mi​nis​tri​ju. Mo​ni​to​rin​ga prog​rammā tiek ie​tverts kārtējais mo​ni​to​rings un au​dit​mo​ni​to​rings sa​skaņā ar šo no​tei​ku​mu prasībām, kā arī no​teik​ti konkrēti uzņēmu​mi, ie​stādes un tel​pas, kurās plāno​ts ņemt pa​rau​gus. 

28. Dze​ramā ūdens piegādātāji un uzņēmēji kat​ru ga​du (līdz kārtējā ga​da sāku​mam) iz​strādā mo​ni​to​rin​ga prog​ram​mu. Ūdens piegādātāji to sa​skaņo ar aģentūru, bet uzņēmēji — ar Pārti​kas un ve​te​rināro die​ne​stu un aģentūru. Ūdens piegādātājs un uzņēmējs var mo​ni​to​rin​ga prog​rammā iekļaut arī tos ūdens testēšanas re​zultātus, kas iegūti, iz​man​to​jot paškon​tro​les sistēmu.

29. Aģentūras spe​ciālists, īste​no​jot mo​ni​to​rin​ga prog​ram​mu, ir tiesīgs (uzrādot die​ne​sta ap​liecību) ap​meklēt jeb​ku​ru ob​jek​tu Lat​vijā ne​at​karīgi no tā pie​derības.

30. Ūdens piegādātājs in​formē aģentūru par kārtējā mo​ni​to​rin​ga re​zultātiem. Aģentūra in​formē ūdens piegādātāju par au​dit​mo​ni​to​rin​ga re​zultātiem.

31. Uzņēmējs par mo​ni​to​rin​ga re​zultātiem in​formē aģentūru un Pārti​kas un ve​te​rināro die​ne​stu.

32. Ja, vei​cot mo​ni​to​rin​gu, kon​statēta dze​ramā ūdens ne​at​bilstība šo no​tei​ku​mu prasībām un:

32.1. mo​ni​to​rin​gu ir vei​ku​si aģentūra, tā rak​stis​ki in​formē Valsts sa​nitārās in​spek​ci​jas at​tiecīgo struktūrvienību un Pārti​kas un ve​te​rinārā die​ne​sta at​tiecīgo struktūrvienību;

32.2. mo​ni​to​rin​gu ir vei​cis ūdens piegādātājs, tas rak​stis​ki in​formē aģentūru un Valsts sa​nitārās in​spek​ci​jas at​tiecīgo struktūrvienību;

32.3. mo​ni​to​rin​gu ir vei​cis uzņēmējs, tas rak​stis​ki in​formē aģentūru, Valsts sa​nitārās in​spek​ci​jas at​tiecīgo struktūrvienību un Pārti​kas un ve​te​rinārā die​ne​sta at​tiecīgo struktūrvienību.

33. Ja, vei​cot mo​ni​to​rin​gu, dze​ra​majā ūdenī kon​statēts piesārņojums, kas ra​da po​ten​ciālus drau​dus patērētāja ve​selībai, mo​ni​to​rin​ga veicējs ne​kavējo​ties in​formē arī ci​tas šo no​tei​ku​mu 32.punktā minētās in​stitūci​jas. 

34. Aģentūra ap​ko​po mo​ni​to​rin​ga re​zultātus, rei​zi gadā sa​ga​ta​vo at​tiecīgu pārska​tu un ie​sniedz to Ve​selības mi​nis​trijā, Valsts sa​nitārajā in​spek​cijā, Lat​vi​jas Vi​des aģentūrā un Pārti​kas un ve​te​rinārajā die​ne​stā. 

35. Aģentūra, ap​ko​po​jot un ana​lizējot da​tus valstī un reģio​nos, rei​zi tri​jos ga​dos sa​ga​ta​vo pub​lis​ku ziņoju​mu par dze​ramā ūdens kva​litāti un ne​kaitīgu​mu, lai in​formētu patērētājus. Pub​lis​kajā ziņojumā tiek ie​tver​ta in​formāci​ja par pārbaudīto ob​jek​tu skai​tu un vei​du, un iz​meklēto ūdens pa​rau​gu skai​tu, norādot, cik no tiem ne​at​bilst ob​ligātajām ne​kaitīgu​ma un kva​litātes prasībām.

36. Aģentūra no​drošina to dze​ramā ūdens mo​ni​to​rin​ga da​tu pie​ejamību, kas sa​skaņā ar Valsts in​formāci​jas sistēmu li​ku​mu ne​pie​ciešami valsts fun​kci​ju īste​nošanai.

37. Dze​ramā ūdens la​bo​ra​to​ris​ko pārbau​di veic ak​re​ditētās la​bo​ra​to​rijās ar me​todēm, kas norādītas šo no​tei​ku​mu 3.pie​li​kumā, ņemot vērā, ka:

37.1. la​bo​ra​to​ri​jai ir tiesības iz​man​tot me​to​des, kas nav minētas šo no​tei​ku​mu 3.pie​li​ku​ma pir​majā daļā, ja iegūtie re​zultāti ir salīdzināmi ar re​zultātiem, ko iegūst ar 3.pie​li​kumā minētajām testēšanas me​todēm, un ja ar ci​tu testēšanas me​to​di sa​snie​dza​ma tik​pat augsta re​zultātu no​teikšanas ro​beža, pre​ci​zitāte un ti​camība;

37.2. rādītājiem, ku​ri minēti šo no​tei​ku​mu 3.pie​li​ku​ma ot​rajā daļā, var iz​man​tot jeb​ku​ru analīzes me​to​di, ja vien tā at​bilst 3.pie​li​kumā no​teik​tajām prasībām;

37.3. nav no​teik​ta konkrēta iz​man​to​jamā analīzes me​to​de, no​sa​kot šādus rādītājus:

37.3.1. krāsu;

37.3.2. smaržu;

37.3.3. garšu;

37.3.4. kopējo or​ga​nis​ko og​lek​li;

37.3.5. duļķainību. No​sa​kot duļķainību ap​strādātu vir​sze​mes ūdeņu pa​rau​gos, lie​to tādu analītis​ko me​to​di, ar ku​ru minētos rādītāju lie​lu​mus var no​teikt ar 25 % ti​camību, 25 % pre​ci​zitāti un 25 % zemāko no​teikšanas ro​bežu.

38. Dze​ramā ūdens pa​rau​gu ņemšanu un tran​sportēšanu uz la​bo​ra​to​ri​ju veic sa​skaņā ar Lat​vi​jas na​cionāla​jiem stan​dar​tiem vai Lat​vijā adaptētiem star​ptau​tis​kiem stan​dar​tiem (LVS EN ISO 5667-3:2000 Ūdens kva​litāte — Pa​rau​gu ņemšana — 3.daļa; LVS ISO 5667-5:1991 Ūdens kva​litāte — Pa​rau​gu ņemšana — 5.daļa).

39. Šo no​tei​ku​mu ievērošanu kon​trolē:

39.1. Pārti​kas un ve​te​rinārais die​ne​sts — pārbau​dot dze​ra​mo ūde​ni, ko iz​man​to pārti​kas uzņēmu​mos, izņemot ūden​sa​pgādes uzņēmu​mus;

39.2. Valsts sa​nitārā in​spek​ci​ja — pārbau​dot dze​ra​mo ūde​ni, ko ie​dzīvotājiem piegādā pa ūden​sa​pgādes sistēmām.

40. Kon​statējot dze​ramā ūdens ne​at​bilstību šajos no​tei​ku​mos no​teik​tajām prasībām, Pārti​kas un ve​te​rināra​jam die​ne​stam un Valsts sa​nitārai in​spek​ci​jai ir tiesības ie​ro​bežot vai aiz​liegt dze​ramā ūdens piegādi vai lie​tošanu at​bil​stoši nor​matīva​jos ak​tos no​teik​ta​jai kārtībai, no​drošinot patērētāju in​formēšanu par ūdens piegādes vai lie​tošanas ie​ro​bežoju​miem vai aiz​lie​gu​miem. 

IV. No​slēgu​ma jautāju​mi

41. Ap​dzīvotās vietās, kurās ie​dzīvotāju skaits ir lielāks par 100 tūkstošiem, līdz 2008.ga​dam, ap​dzīvotās vietās, kurās ie​dzīvotāju skaits ir no 10 līdz 100 tūkstošiem, līdz 2011.ga​dam un ap​dzīvotās vietās, kurās ie​dzīvotāju skaits ir mazāks par 10 tūkstošiem, līdz 2015.ga​dam ne​fasētā dze​ra​majā ūdenī: 

41.1. bromātu sa​turs (1.pie​li​ku​ma 2.7.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 25 µg/l; 

41.2. kopējais tri​ha​logēnmetānu sa​turs (1.pie​li​ku​ma 2.24.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 150 µg/l; 

41.3. alumīni​ja sa​turs (1.pie​li​ku​ma 3.1.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 0,5 mg/l;

41.4. dzelzs sa​turs (1.pie​li​ku​ma 3.7.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 0,4 mg/l;

41.5. mangāna sa​turs (1.pie​li​ku​ma 3.11.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 0,2 mg/l; 

41.6. ok​sidējamība (KMnO4) (1.pie​li​ku​ma 3.13.ap​akšpunkts) ne​drīkst pārsniegt 8 mg/l O2 .

42. Šo no​tei​ku​mu 23., 25., 26., 30., 31., 35. un 37.punkts un 32.2. un 32.3.ap​akšpunkts stājas spēkā ar 2003.ga​da 1.jūli​ju.

43. Au​dit​mo​ni​to​rin​gu šo no​tei​ku​mu 24.punktā minēta​jos gadīju​mos aģentūra veic par valsts budžeta li​kumā piešķir​ta​jiem līdzekļiem.

44. Atzīt par spēku zaudējušiem Mi​nis​tru ka​bi​ne​ta 1999.ga​da 23.feb​ruāra no​tei​ku​mus Nr.63 “Dze​ramā ūdens ob​ligātās ne​kaitīgu​ma prasības” (Lat​vi​jas Vēstne​sis, 1999, 57./59.nr.).

In​for​matīva at​sau​ce uz Ei​ro​pas Sa​vienības di​rektīvu

No​tei​ku​mos iekļautas tiesību nor​mas, kas iz​riet no di​rektīvas 98/83/EC.

Mi​nis​tru pre​zi​dents E.Repše
Ve​selības mi​nis​tre I.Circene
Re​dak​ci​jas pie​bil​de: no​tei​ku​mi stājas spēkā ar 2003.ga​da 31.mai​ju.
1.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma 

un kvalitātes prasības

1. Mikrobioloģiskie rādītāji:

Nr. 
Rādītājs
Maksimāli 

p.k.

pieļaujamā norma

1.1.
ūdensvada ūdenim:

1.1.1.
Escherichia coli
0/100 ml

1.1.2.
enterokoki
0/100 ml

1.2.
ūdenim, kas pildīts tirgošanai pudelēs vai citos traukos:

1.2.1.
Escherichia coli
0/250 ml

1.2.2.
enterokoki
0/250 ml

1.2.3.
Pseudomonas aeruginosa
0/250 ml

1.2.4.
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C
100/ml

1.2.5.
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C
20/ml

2. Ķīmiskie rādītāji:

Nr. 
Rādītājs
Maksimāli
Piezīmes

p.k.

pieļaujamā 



norma

 1
2
3
4

2.1.
akrilamīds
0,10 µg/l
Nosaka kā monomēra saturu ūdenī

2.2.
antimons
5,0 µg/l

2.3.
arsēns
10 µg/l

2.4.
benzols
1,0 µg/l

2.5.
benzo(a)pirēns
0,010 µg/l

2.6.
bors
1,0 mg/l

2.7.
bromāti
10 µg/l

2.8.
cianīdi
50 µg/l

2.9.
1,2-dihloretāns
3,0 µg/l

2.10.
dzīvsudrabs
1,0 µg/l

2.11.
epihlorhidrīns
0,10 µg/l
Nosaka kā monomēra saturu ūdenī

2.12.
fluorīdi
1,5 mg/l

2.13.
hroms
50 µg/l

2.14.
kadmijs
5,0 µg/l

2.15.
niķelis
20 µg/l
Nosaka vidējās vērtības no nedēļas 




ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī 




maksimālās rādītāju vērtības

2.16.
nitrāti
50 mg/l
Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 




0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti 




(mg/l)/3 ² 1

2.17.
nitrīti
0,50 mg/l
Ūdenī nitrītu saturs nedrīkst pārsniegt 




0,10 mg/l, ja nitrāti (mg/l)/50 + nitrīti 




(mg/l)/3 ² 1

2.18.
pesticīdi  
0,10 µg/l
Pesticīdu grupai (2.18. un 2.19.) 


(atsevišķi)

pielīdzināmi šādi augu aizsardzības 

2.19.
pesticīdi (kopā)
0,50 µg/l
līdzekļi:  




— organiskie insekticīdi, organiskie 




herbicīdi 




— organiskie fungicīdi, organiskie 




nematocīdi 




— organiskie akaricīdi, organiskie 




algicīdi 




— organiskie rodenticīdi, organiskie 




slimicīdi 




— tiem pielīdzinātie produkti (augšanas 




regulatori) un iepriekšminēto vielu 




atvasinājumi un noārdīšanās produkti.  




Ūdenī nosaka tikai tos pesticīdus, kuru 




klātbūtne tajā ir iespējama. 




Ja ūdenī ir konstatēts aldrīns, dieldrīns, 




heptahlors un heptahlora epoksīds, 




rādītāju norma ir 0,030 µg/l.  




Pesticīdiem (2.19.) noteikta visu 




atsevišķo pesticīdu summa, kurus analizē
2.20.
policikliskie 
0,10 µg/l
Noteikto sastāvdaļu koncentrāciju summa. 


aromātiskie 

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži ir:  


ogļūdeņraži

— benzo(b)fluorantrēns 




— benzo(k)fluorantrēns 




— benzo(ghi)perilēns 




— indeno(1,2,3-cd)pirēns

2.21.
selēns
10 µg/l

2.22.
svins
10 µg/l
Nosaka vidējās vērtības no nedēļas 




ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī 




maksimālās rādītāju vērtības

2.23.
tetrahloretēns un 
10 µg/l
Noteikto vielu koncentrāciju summa 


trihloretēns

2.24.
trihalogēn​metāni 
100 µg/l
Noteikto vielu koncentrāciju summa


(kopā)

2.25.
varš
2,0 mg/l
Nosaka vidējās vērtības no nedēļas 




ūdens piegādes paraugiem. Reģistrē arī 




maksimālās rādītāju vērtības 

2.26.
vinilhlorīds
0,50 µg/l
Nosaka kā monomēra saturu ūdenī 

3. Kontrolrādītāji dzeramā ūdens monitoringam un korektīvai rīcībai:

Nr. 
Rādītājs
Maksimāli
Piezīmes

p.k.

pieļaujamā 



norma

 1
2
3
4

3.1.
alumīnijs
0,2 mg/l

3.2.
amonijs
0,50 mg/l

3.3.
Clostridium 
0/100 ml
Šis rādītājs nav jāmēra, ja vien ūdens 


perfringens 

izcelsmes vietu neiespaido virszemes 


(ieskaitot sporas)

ūdeņi. Ja ir neatbilstība rādītājam, 




jāizpēta piegāde, lai nodrošinātu, ka 




nepastāv briesmas cilvēku veselībai, 




kuras izraisa patogēnu mikroorganismu 




klātbūtne, piemēram, kriptosporas. 




Šādu pētījumu rezultāti jāiekļauj ziņojumos, 




ko sniedz Sabiedrības veselības aģentūra 

3.4.
mikroorga​nismu 
bez  
Pudelēs vai citos traukos pildītam 


koloniju skaits 
būtiskām 
ūdenim


(KVV) 22 °C
izmaiņām

3.5.
koliformas  
0/100 ml
Ūdenim tarā šī rādītāja maksimāli 


baktērijas (skaits)

pieļaujamā norma ir 0/250 ml

3.6.
duļķainība 
pieņemama 
Ja tiek apstrādāts virszemes ūdens,  



patērētājiem 
jācenšas panākt, lai apstrādes iekārtu 



un bez 
radītā duļķainība nepārsniedz 1,0 NTU 



būtiskām 
(nefelometriskās duļķainības vienības)



izmaiņām

3.7.
dzelzs
0,2 mg/l

3.8.
garša
pieņemama 



patērētājiem un 



bez būtiskām 



izmaiņām

3.9.
hlorīdi
250 mg/l
Ūdens nedrīkst būt korozīvs

3.10.
krāsa
pieņemama 



patērētājiem un 



bez būtiskām



 izmaiņām

3.11.
mangāns
0, 05 mg/l

3.12.
nātrijs
200 mg/l

3.13.
oksidējamība 
5,0 mg/l O2
Šis rādītājs nav jānosaka, ja tiek mērīts 


(KMnO4)

TOC

3.14.
smarža
pieņemama 



patērētājiem un 



bez būtiskām 



izmaiņām

3.15.
sulfāti
250 mg/l 
Ūdens nedrīkst būt korozīvs

3.16.
ūdeņraža jonu 
6,5–9,5 
Ūdens nedrīkst būt korozīvs. 


koncentrācija
pH vienības
Negāzētam ūdenim, kas iepildīts tarā, 




minimālo lielumu var samazināt līdz 




4,5 vienībām. 




Ūdenim, kas iepildīts tarā un kas ir 




dabiski bagāts vai mākslīgi bagātināts 




ar oglekļa dioksīdu, minimālais lielums 




var būt zemāks

3.17.
elektrovadīt-
2500 µS cm-1 
Ūdens nedrīkst būt korozīvs


spēja
20 °C 



temperatūrā

3.18.
kopējais 
bez 
Šis rādītājs nav jāmēra piegādes 


organiskais 
būtiskām
objektiem, kas ir mazāki par  


ogleklis (TOC)
izmaiņām
10000 m3 dienā

3.19.
radioaktivitāte

3.19.1.
tritijs
100 Bq/l

3.19.2.
kopējā deva
0,10 mSv/ 
Nosakot kopējo devu, neņem vērā 



gadā
tritiju, 40kāliju, radonu un radona 




sabrukšanas produktus. Paraugu 




ņemšanas un analīžu veikšanas 




biežums noteikts 2.pielikuma 2.punktā. 




Ja iepriekšējos noteikšanas periodos 




radioaktivitātes rādītāji ir bijuši 




nemainīgi un zemāki par maksimāli 




pieļaujamo normu, tad radioaktivitāte 




nav jānosaka regulāri

Veselības ministre I.Circene

2.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens monitoringā nosakāmie rādītāji

un analīžu veikšanas biežums 

1. Kārtējā monitoringā (regulārās pārbaudēs) nosakāmie rādītāji:

Nr. p.k.
Rādītājs
Piezīmes

1.1.
alumīnijs
Nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija 



sāļus; citos gadījumos to nosaka audita 



pārbaudēs

1.2.
amonijs

1.3.
Clostridium perfringens, 
Nosaka virszemes ūdenim vai ūdenim, 


ieskaitot sporas
ko var ietekmēt virszemes ūdens, citos 



gadījumos to nosaka audita pārbaudēs

1.4.
dzelzs
Nosaka, ja par flokulantu lieto dzelzs 



sāļus, citos gadījumos to nosaka audita 



pārbaudēs

1.5.
duļķainība

1.6.
Escherichia coli

1.7.
garša

1.8.
mikroorganismu koloniju 
Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs 


skaits (KVV) 22 °C un 37 °C
vai citos traukos tirdzniecībai

1.9.
krāsa

1.10.
nitrīti
Nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota 



hloraminācija; citos gadījumos to nosaka 



audita pārbaudēs

1.11.
Pseudomonas aeruginosa
Nosaka, ja ūdeni paredzēts pildīt pudelēs 



vai citos traukos tirdzniecībai

1.12.
smarža

1.13.
elektrovadītspēja

1.14.
kopējās koliformas 

1.15.
ūdeņraža jonu 


koncentrācija (pH) 

2. Ūdens paraugu ņemšanas1 un analīžu veikšanas minimālais biežums: 

Nr. 
Gada vidējais  
Regulāro pārbaužu   
Audita pārbaudes 

p.k.
diennakts piegādātā/
paraugu skaits4, 5, 6 
paraugu skaits4, 6 


pildītā ūdens 
gadā
gadā


daudzums piegādes 


zonā2, 3 (m3)

2.1.
Ūdenim no ūdensvada, no cisternām un pārtikas ražošanas uzņēmumos

2.1.1.
līdz 100   
1
1

2.1.2.
101-1000
4
1




1 

2.1.3.
1001-10000

+ 1 no katriem 




3300 m3/d 




proporcionāli to 



4 
daļai kopējā tilpumā

2.1.4.
10001-100000
+ 3 no katriem 
3 



1000 m3/d 
+ 1 no katriem 



proporcionāli 
10000 m3/d 



to daļai kopējā 
proporcionāli to daļai 



tilpumā
kopējā tilpumā

2.1.5.
vairāk par 100000

10 




+ 1 no katriem 




25000 m3/d 




proporcionāli to daļai 




kopējā tilpumā

2.2. 
Pudelēs vai citos traukos pildītam dzeramajam ūdenim, kas paredzēts 


tirdzniecībai

2.2.1.
līdz 10
1
1

2.2.2.
11-60
12
1



viens paraugs no 
viens paraugs no 



katriem 5 m3 
katriem 100 m3 

2.2.3.
vairāk par 60
proporcionāli to  
proporcionāli to 



daudzumam
daudzumam 



kopējā tilpumā
kopējā tilpumā

Piezīmes.

1 Paraugus ņem šo noteikumu 13.punktā noteiktajās vietās, lai nodrošinātu, ka dzeramais ūdens atbilst šo noteikumu prasībām. Ja dzeramo ūdeni piegādā no ūdens apgādes tīkliem, īpašu rādītāju noteikšanai paraugus drīkst ņemt piegādes zonā vai apstrādes iekārtās, ja var pierādīt, ka starp atbilstošiem rādītājiem nav būtisku atšķirību.

2 Piegādes zona ir ģeogrāfiski noteikts apgabals, kur dzeramo ūdeni piegādā no viena vai vairākiem resursiem un kur dzeramā ūdens kvalitāte tiek uzskatīta par apmēram līdzīgu.

3 Ūdens daudzumu aprēķina kā vidējo daudzumu kalendāra gadā. Ūdens daudzuma aprēķinā drīkst izmantot iedzīvotāju skaitu piegādes zonā, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 200 litru dienā vienam iedzīvotājam.

4 Ja piegādes ir īslaicīgas, kontroles biežumu dzeramajam ūdenim, ko piegādā cisternās, nosaka aģentūra.

5 Lai noteiktu dzeramā ūdens atbilstību šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem ūdens nekaitīguma rādītājiem, analīžu biežumu var samazināt, ja to ir noteikusi aģentūra un vismaz divus gadus pēc kārtas rezultāti ir bijuši stabili un labāki, nekā noteikts 1.pielikumā. Analīžu biežumu nedrīkst samazināt vairāk kā par 50 procentiem.

6 Paraugus ņem regulāri, lai analīžu rezultāti raksturotu gada vidējās dzeramajam ūdenim noteikto rādītāju vērtības.
Veselības ministre I.Circene

3.pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235

Dzeramā ūdens nekaitīguma 

un kvalitātes rādītāju noteikšanas metodes

1. Rādītāji, kuriem noteiktas konkrētas analīzes metodes:

Nr. p.k
Rādītājs
Metode

1.1.
koliformas baktērijas un Escheria coli (E. coli) 
LVS EN ISO 9308-1 



LVS ISO 9308-1
1.2.
enterokoki
LVS EN ISO 7899-2

1.3.
Pseudomonas aeruginosa 
LVS EN ISO 12780

1.4.
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C
LVS EN ISO 6222

1.5.
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 37 °C
LVS EN ISO 6222

1.6.
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)
LVS EN ISO 26461-2

2. Rādītāji, kuriem noteikts efektivitātes raksturojums1:



Rezul- 
Rezul- 
Metodes




tātu
tātu
zemākā 

Nr. 
Rādītājs
ticamī- 
pre-
noteik-
Piezīmes

p.k.

ba2, 3 
cizi- 
šanas 



(%)
tāte2, 4
robeža2, 5 




(%)
(% no 





normētās 





vērtības)
1
2
3
4
5
6

2.1.
akrilamīds
15
15
25

2.2.
alumīnijs
10
10
10

2.3.
amonijs
10
10
10

2.4.
antimons
25
25
25

2.5.
arsēns
10
10
10

2.6.
benzols
25
25
25

2.7.
benzo(a)pirēns
25
25
25

2.8.
bors
10
10
10

2.9.
bromāti
25
25
25

2.10.
cianīdi 
10
10
10
Jānosaka visu veidu summa

2.11.
1,2-dihloretāns
25
25
10

2.12.
dzelzs
10
10
10

2.13.
dzīvsudrabs
20
10
20

2.14.
elektrovadītspēja
10
10
10

2.15.
epihlorhidrīns
15
15
25

2.16.
fluorīdi
10
10
10

2.17.
hlorīdi
10
10
10

2.18.
hroms
10
10
10

2.19.
kadmijs
10
10
10

2.20.
mangāns
10
10
10

2.21.
nātrijs
10
10
10

2.22.
niķelis
10
10
10

2.23.
nitrāti
10
10
10

2.24.
nitrīti
10
10
10

2.25.
oksidējamība
25
25
10
Oksidāciju veic 10 minūtes 






100 °C temperatūrā ar kālija 






permanganātu skābā vidē

2.26.
pesticīdi
25
25
25
Atsevišķiem pesticīdiem

2.27.
policikliskie 
25
25
25
Noteikšanas rādītāji 


aromātiskie 



piemērojami atsevišķām 


ogļūdeņraži



vielām, kas nosakāmas ar  






25 % precizitāti no 1.pielikumā 






no​teiktajām normām

2.28.
selēns
10
10
10

2.29.
sulfāti
10
10
10

2.30.
svins
10
10
10

2.31.
tetrahloretēns
25
25
10
Noteikšanas rādītāji 






piemērojami at​sevišķām 






vielām, kas nosakāmas ar 






50 % precizitāti no 1.pielikumā 






no​teiktajām normām

2.32.
trihalometāni 
25
25
10
Noteikšanas rādītāji 


(kopā)



piemērojami atsevišķām 






vielām, kas nosakāmas ar 






25 % precizitāti no 1.pielikumā 






no​teiktajām normām

2.33.
trihloretēns
25
25
10
Noteikšanas rādītāji 






piemērojami at​sevišķām 






vielām, kas nosakāmas ar 






50 % precizitāti no 1.pielikumā 






no​teiktajām normām

2.34.
ūdeņraža jonu  
0,2 pH 


Metodes precizitāte ne 


koncentrācijai
vienības


mazāka par 0,2 pH vienībām

2.35.
varš
10
10
10

2.36.
vinilhlorīds
15
15
25

Piezīmes.
1 Šī pielikuma 2.punktā noteiktajiem rādītājiem efektivitātes raksturojums ir tāds, ka var lietot analīzes metodes, ar kurām sasniedzama vismaz tikpat augsta noteikšanas robeža, precizitāte un ticamība, kā norādīts šajā tabulā.

2 Neatkarīgi no izmantotās analīzes jutības (metodes zemākās noteikšanas robeža), rezultātus norāda, izmantojot vismaz to pašu decimālo skaitļu daudzumu rādītāja lielumam, kā noteikts 1.pielikuma 2. un 3.punktā.

3 Rezultātu ticamība (sīkāk definēta LVS ISO 5725) — sistemātiskā kļūda, kuru izsaka kā atšķirību starp rādītāja patieso lielumu un pēc pietiekami liela analīžu atkārtojumu skaita iegūto vidējo lielumu.

4 Rezultātu precizitāte (sīkāk definēta LVS ISO 5725) — nejauša kļūda, kas tiek izteikta kā standarta novirze (grupas ietvaros vai starp grupām) no vidējā noteiktā rādītāja lieluma. Pieļaujamā precizitāte ir divkārša standartnovirze.

5 Metodes zemākā noteikšanas robeža — trīskārša standartnovirze dabīgā ūdens paraugam ar zemāko attiecīgā rādītāja koncentrāciju, kura nosakāma ar izmantoto metodi, vai pieckārša standartnovirze kontrolparaugam.
Veselības ministre I.Circene

